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PLN berusaha mensuplai energi listrik dengan seoptimal mungkin melalui perbaikan tegangan 
pelayanan, perbaikan keandalan, penurunan susut teknis jaringan dan rehabilitasi jaringan tua. Sistem 
distribusi 20 kV tidak lepas dari kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan yang akan 
mempengaruhi keandalan. Nilai keandalan diperoleh dengan perhitungan secara terstruktur pada 
tiap-tiap section pada penyulang Pangkalbalam GI Air Anyir di PLN Area Bangka Tahun 2017. Nilai 
keandalan kondisi eksisting dengan perhitungan dan simulasi diperoleh SAIFI: 6,1174 kali/tahun, SAIDI: 
21,1878 jam/tahun, CAIDI: 3,464 jam/gangguan pelanggan, ASAI: 0,9976 pu, ASUI: 0,00242 pu, EENS: 
220,729 MWh/tahun dan AENS: 0,0267 MWh/pelanggan.tahun. Nilai keandalan kondisi eksisting padca 
penyulang Pangkalbalam melebihi standar SPLN No 59 tahun 1985. Peningkatan keandalan dengan 
penambahan feeder express, nilai keandalan terbaik terdapat pada skenario 9 yang masuk pada GD P469 
dengan panjang saluran sebesar 19.45 kms diperoleh SAIFI: 1,6994 kali/tahun, SAIDI: 6,1129 jam/tahun, 
CAIDI: 3,597 jam/gangguan pelanggan, ASAI: 0,9993 pu, ASUI 0,00070 pu, EENS: 66,908 MWh/tahun 
dan AENS: 0,0077 MWh/pelanggan.tahun. Nilai evaluasi kelayakan investasi ekonomis untuk 
pembangunan feeder express dengan kondisi evaluasi kelayakan ekonomis investasi terbaik terdapat pada 
skenario 5 masuk pada GD P241 dengan panjang saluran 10,3 kms dengan nilai BCR: 1,2159, NPV: Rp 
422.624.608 dan IRR: 11,11%. 




PLN berusaha mensuplai energi listrik dengan 
seoptimal mungkin melalui perbaikan tegangan 
pelayanan, perbaikan keandalan, penurunan susut 
teknis jaringan dan rehabilitasi jaringan tua. Dalam 
bidang distribusi keandalan jaringan harus ditingkatkan 
agar dapat memanfaatkan energi listrik secara 
maksimal, menjaga kualitas sistem penyaluran, 
mengurangi frekuensi dan lamanya pemadaman aliran 
listrik pada pelanggan. (Tim PLN, 2016). Sistem 
distribusi 20 kV tidak lepas dari kemungkinan 
terjadinya gangguan yang akan mempengaruhi 
keandalan suatu pembangkit dalam mendistribusikan 
aliran daya listrik ke pelanggan. (Bonar P, 2012). 
Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap 
keandalan sistem pendistribusian aliran daya listrik 
pada penyulang Pangkalbalam GI Air Anyir PLN Area 
Bangka yang menyuplai daya kepada konsumen pada 
penyulang Pangkalbalam Gardu Induk Air Anyir di 
PLN Area Bangka dengan mengacu pada standar 
SPLN No 59 Tahun 1985 untuk mengetahui seberapa 
handal penyulang Pangkalbalam melalui nilai 
keandalan SAIFI, SAIDI, CAIDI, ASAI, ASUI, EENS, 
AENS dalam kondisi eksisting. Nilai peningkatan 
keandalan SAIFI, SAIDI, CAIDI, ASAI, ASUI, EENS, 
AENS terbaik dan titik masuk feeder express. Nilai 
evaluasi kelayakan investasi ekonomis yang terbaik 
untuk pembangunan feeder express dengan 




Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah :  
Studi literatur 
Pada tahapan ini meteri pendukung yang digunakan 
pada penelitian yaitu tinjauan pustaka dan dasar teori. 
Pengumpulan alat dan bahan 
Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan alat yang 
dibutuhkan yaitu single line jaringan distribusi 20 kV 
penyulang Pangkalbalam, single line diagram GD dan 
spesifikasi GD, data aset saluran dan panjang jaringan 
distribusi 20 kV, data kapasitas beban yang terpasang 
dan data pelanggan tiap load point. 
Perhitungan nilai keandalan dilakukan melalui 
tahapan yaitu perhitungan jumlah pelanggan tiap load 
point, menentukan efek kegagalan suatu section 
terhadap sistem, perhitungan laju kegagalan dan waktu 
perbaikan, menghitung nilai keandalan SAIFI, SAIDI, 
CAIDI, ASAI, ASUI, EENS dan AENS kondisi 
eksisting. 
Simulasi pada dilakukan melalui tahapan yaitu 
pembuatan single line diagram GD di lembar kerja 
software untuk simulasi, memasukkan parameter-
parameter laju kegagalan, waktu perbaikan, jarak 
penghantar antar load point dan parameter beban 
(jumlah pelanggan dan kapasitas daya), menjalankan 
proses simulasi dengan running reliability assessment 
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dan mendapatkan nilai keandalan SAIFI, SAIDI, 
CAIDI, ASAI, ASUI, EENS, AENS pada kondisi 
eksisting. 
Membandingkan hasil perhitungan dan simulasi 
keandalan dengan standar yang ditetapkan oleh PLN 
pada SPLN No 59 Tahun 1985, untuk mengetahui 
kondisi penyulang Pangkalbalam apakah dalam kondisi 
handal (sesuai standar) atau tidak handal. Apabila  
tidak sesuai dengan SPLN No 59 Tahun 1985 
dilakukan peningkatan dengan penambahan feeder 
expres  dengan menggunakan software untuk simulasi 
dan menentukan titik masuk feeder express.Setelah 
diketahui titik lokasi masuk feeder express akan 
dilakukan perhitungan nilai kelayakan investasi 
ekonomis pembangunan feeder express dengan 
menggunakan metode benefit cost ratio (BCR), net 
present value (NPV) dan internal rate of return (IRR). 
 
 
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penyulang Pangkalbalam GI Air Anyir 
 
Gambar 2. Single line diagram gardu distribusi   
penyulang Pangkalbalam 
  Penyulang Pangkalbalam terdiri dari 7 recloser 
yang terbagi menjadi 8 section. Penyaluran energi 
listrik pada penyulang Pangkalbalam dimulai dari 
gardu distribusi P1263 sampai dengan gardu distribusi 
P519 dengan total panjang saluran pada penyulang 
Pangkalbalam 46.518 kms. 
 
Tabel 1. Pelanggan Penyulang Pangkalbalam 







2 1 39 76 76 38 
3 38 40 122 77 38 
2 
4 38 41 153 78 122 
5 76 42 153 79 38 
6 76 43 122 80 191 
7 38 44 153 81 1 
8 76 45 153 82 76 
9 76 46 38 83 122 
10 76 47 76 84 76 
11 38 
4 
48 122 85 76 
12 76 49 38 86 38 
13 76 50 153 87 76 
14 153 51 1 88 76 
15 1 52 1 89 76 
16 38 53 76 7 90 1 
17 153 54 191 
8 
91 76 
18 38 55 1 92 153 
19 38 56 153 93 76 
20 76 
5 
57 1 94 76 
21 76 58 76 95 76 
22 76 59 1 96 38 
23 191 60 153 97 122 
24 76 61 1 98 122 
25 122 62 1 99 76 




64 122 101 76 
28 38 65 1 102 122 
29 122 66 1 103 76 
30 76 67 122 104 122 
31 76 68 1 105 122 
32 38 69 1 106 76 
33 122 70 1 107 76 
34 38 71 1 108 1 
35 76 72 1 109 1 
36 38 73 1 110 153 
37 38 74 76 111 153 
Total jumlah pelanggan 8.261 
 
Jumlah keseluruhan pelanggan pada penyulang 
Pangkalbalam GI Air Anyir adalah 8.261 pelanggan. 
 
Penentuan Efek Kegagalan Pada Penyulang 
Pangkalbalam 





Section 1 - 
Section 2 Section 1 
Section 3 Section 1 dan 2 
Section 4 Section 1, 2 dan 3 
Section 5 Section 1, 2,3 dan 4 
Section 6 Section 1, 2, 3 dan 4 
Section 7 Section 1, 2, 3, 4 dan 6 
Section 8 Section 1, 2, 3, 4 dan 6 
      Prosiding Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian pada Masyarakat            ISBN: 978-602-61545-0-7 
 
 
82  Pangkalpinang, 2 Oktober 2018 
 
 
Pada Tabel 2. menjelaskan bagaimana pengaruh 
apabila terjadi kegagalan pada suatu seksi terhadap 
seksi lain pada penyulang Pangkalbalam. Penentuan 
efek kegagalan berdasarkan single line diagram gardu 
distribusi penyulang Pangkalbalam pada Gambar 2. 
 
Laju  Kegagalan dan Laju Perbaikan Penyulang 
Pangkalbalam 
Tabel. 3  Laju kegagalan dan laju perbaikan perlalatan 








Section 1 1,327 4,170 
Section 2 2,123 7,370 
Section 3 1,111 4,250 
Section 4 0,604 2,260 
Section 5 0,452 1,650 
Section 6 2,569 8,950 
Section 7 0,086 0,300 
Section 8 1,706 6,000 
 
  Nilai laju kegagalan (MTTF) dan laju perbaikan 
(MTTR) peralatan pada Tabel 3. diperoleh berdasarkan 
penjumlahan laju kegagalan dan laju perbaikan 
peralatan-peralatan yang terpasang berdasarkan SPLN 
No 59 Tahun 1985. 
 
Tabel 4. Laju kegagalan dan laju perbaikan per section 








Section 1 1,327 4,170 
Section 2 3,450 11,540 
Section 3 4,561 15,790 
Section 4 5,165 18,050 
Section 5 5,617 19,700 
Section 6 7,761 27,000 
Section 7 7,847 27,300 
Section 8 9,467 33,000 
 
  Nilai laju kegagalan (MTTF) dan laju perbaikan 
(MTTR) per section pada Tabel 4. diperoleh 
berdasarkan penjumlahan laju kegagalan dan laju 
perbaikan peralatan-peralatan dengan memperhatikan 
pengaruh efek kegagalan peralatan pada section 
lainnya berdasarkan penentuan efek kegagalan pada 
Tabel 2. 
 
Perhitungan Nilai Keandalan Penyulang 
Pangkalbalam 
Pada LP1, GD P1035 dengan kapasitas GD 50 kVA 
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  Berdasarkan hasil perhitungan nilai keandalan pada 
penyulang Pangkalbalam dalam kondisi eksisting 
diperoleh SAIFI sebesar 6,1174 kali/tahun, SAIDI 
sebesar 21,1878 jam/tahun, CAIDI sebesar 3,464 
jam/ganggguan pelanggan, ASAI sebesar 0,9976 pu, 
ASUI sebesar 0,00242 pu, EENS sebesar 220,729 
MWh/tahun dan AENS sebesar 0,0267 
MWh/pelanggan.tahun. 
 
Keandalan Penyulang Pangkalbalam Dengan 
Software Simulasi 









SAIFI 3,21 6,1174 6,1174 
SAIDI 21,094 21,18787 21,1878 
CAIDI - 3,464 3,464 
ASAI - 0,9976 0,9976 
ASUI - 0,00242 0,00242 
EENS - 220,729 220,729 
AENS - 0,0267 0,0267 
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   Perbandingan nilai keandalan kondisi eksisting  
dengan standar yang ditetapkan pada SPLN No 59 
Tahun 1985 adalah nilai keandalan pada penyulang 
Pangkalbalam telah melebihi standar yang ditetapkan 
yaitu SAIFI sebesar 3,21 kali/tahun dan SAIDI sebesar 
21,094 jam/tahun. Oleh karena itu pada kondisi saat ini 
penyulang Pangkalbalam dikategorikan pada jaringan 
distribusi yang tidak handal, sehingga perlu dilakukan 
peningkatan keandalan dengan cara penambahan feeder 
express (mengubah jaringan menjadi paralel). 
 
Peningkatan Nilai Keandalan Penyulang 
Pangkalbalam 




Penurunan nilai-nilai keandalan pada  Tabel 6. 
untuk penambahan jaringan baru (feeder express) 
disebabkan oleh tidak adanya pengaruh saluran 
terhadap laju kegagalan  dan laju perbaikan 
(MTTR) sistem keseluruhan. Konsep perhitungan yang 
digunakan pada software untuk simulasi berbeda 
dengan konsep secara teoritis yang digunakan untuk 
perhitungan nilai keandalan. Konsep yang digunakan 
pada software untuk simulasi yaitu jika ada saluran 
yang gagal, masih ada saluran lainnya dengan peluang 
sukses yaitu 1. Jika penyulang utama Pangkalbalam 
gagal dalam menyuplai energi, masih ada penyulang 
yang akan menyuplai energi yaitu jaringan baru (feeder 
express).  
Nilai keandalan yang terbaik terdapat pada skenario 
9 dengan titik masuk feeder express pada gardu 
distribusi P469 dengan panjang saluran sepanjang 
19,45 kms dengan nilai SAIFI sebesar 1,6994 
kali/tahun, SAIDI sebesar 6,1129 jam/tahun, CAIDI 
sebesar 3,597 jam/gangguan pelanggan, ASAI sebesar 
0,9993 pu, ASUI sebesar 0,00070 pu, EENS sebesar 
66,908 MWH/tahun dan AENS sebesar 0,0077 
MWh/pelanggan.tahun. 
 
Analisis Kelayakan Investasi Ekonomis 
  Nilai annual benefit (keuntungan) diperoleh dari 
selisih energi total yang tidak disalurkan oleh sistem 
(EENS) kondisi eksisting dengan  kondisi peningkatan 
keandalan dengan penambahan jaringan baru (feeder 
express) pada penyulang Pangkalbalam Gardu Induk 
Air Anyir PLN Area Bangka. 
Besar energi total yang tidak disalurkan selama satu 
tahun sebesar 220,729 MWh/Tahun, maka nilai rupiah 
energi yang tidak disalurkan sebesar Rp.323.871.792 
per tahun. Sedangkan setelah peningkatan nilai 
keandalan, besar nilai energi total yang tidak 
disalurkan selama satu tahun sebesar 63,908 
MWh/tahun, maka nilai rupiah energi yang tidak 
disalurkan sebesar Rp.93.770.930 per tahun. Selisih 
energi total yang tidak disalurkan oleh sistem kondisi 
eksisting dengan kondisi keandalan terbaik (skenario 9) 
sebesar Rp. 230.100.861. 
 








Eksis. 220,729 323.871.247 - 
Sken.3 114,65 168.223.652 155.647.595 
Sken. 5 75,807 111.230.095 212.641.152 
Sken. 7 64,714 94.953.558 228.917.689 
Sken. 9 63,908 93.770.930 230.100.317 
 
Tabel 8. Rekap perhitungan NPV, BCR dan IRR
skenario 3, 5 7, 9 
 
 
  Rekomendasi evaluasi ekonomi untuk 
pembangunan jaringan baru (feeder express) yang 
terbaik berdasarkan terdapat pada skenario 5 dengan 
titik masuk pada GD P241 panjang pembangunan 
sepanjang saluran 10,3 kms dengan nilai benefit cost 
ratio (BCR) sebesar 1,2159, nilai net present value 
(NPV) sebesar Rp 422.624.608 dan nilai internal rate 
of return (IRR) sebesar 11,11%. 
 
KESIMPULAN 
1. Nilai keandalan dari perhitungan dan simulasi 
dalam kondisi eksisting pada penyulang 
Pangkalbalam Gardu Induk Air Anyir Tahun 2017 
diperoleh nilai SAIFI: 6,1174 kali/tahun, SAIDI: 
21,1878 jam/tahun, CAIDI: 3,464 jam/gangguan 
pelanggan, ASAI: 0,9976 pu, ASUI: 0,00242 pu, 
EENS: 220,729 MWH/tahun dan AENS: 0,0267 
MWH/pelanggan.tahun. Nilai keandalan pada 
penyulang Pangkalbalam melebihi standar yang 
ditetapkan oleh PLN pada SPLN No 59 Tahun 
1985 yaitu SAIFI: 3,21 kali/tahun dan SAIDI: 
21,094 jam/tahun. 
2. Titik masuk jaringan baru (feeder express) untuk 
peningkatan nilai keandalan yang terbaik untuk 
penyulang Pangkalbalan terdapat pada skenario 9 
yang masuk di GD P469 dengan panjang jaringan 
19,45 kms dengan nilai keandalan SAIFI: 1,6994 
kali/tahun, SAIDI: 6,1129 jam/tahun, CAIDI: 3,597 
jam/gangguan pelanggan, ASAI: 0,9993 pu, ASUI: 
0,00070 pu, EENS: 66,908 MWH/tahun dan 
AENS: 0,0077 MWH/pelanggan.tahun yang telah 
memenuhi standar SPLN No 59 Tahun 1985 yaitu 
SAIFI: 3,21 kali/tahun dan SAIDI: 21,094 
jam/tahun. 
3. Nilai evaluasi kelayakan investasi ekonomi untuk 
pembangunan jaringan baru (feeder express) 
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dengan kondisi kelayakan investasi terbaik masuk 
pada GD P241 dengan nilai benefit cost ratio 
(BCR): 1,2159, net present value(NPV): Rp 
422.624.608 dan internal rate of return (IRR): 
11,11%. 
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